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 Κ
ού

ρτ
η  

- Κ
αφ

έ 
Μ

ερ
ακ

λί
δι

κο
 (Π

αρ
. 

Ο
δό

ς 
Ν

αυ
π

λί
ου

 - 
Ν

. Κ
ίο

υ)
1ο

ς 
Β

ρε
φο

νη
π

ια
κό

ς 
Στ

αθ
μό

ς 
Ν

αυ
π

λί
ου

 

Pa
rk

in
g 

Π
αρ

αλ
ία

ς 
- Δ

ημ
. 

Βρ
ύσ

η

Α
σκ

λη
π

ιο
ύ 

- 
Η

μί
ω

ρο
 (έ

να
ντ

ι 
ΚΕ

Μ
Χ)

1 2 3 4

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ανώτατο Όριο
Υπολειμ. Χλώριο mg/l 0,28 0,25 0,34 0,29
Ολικά Κολοβακτηριοειδή CFU/100ml 0/90% αναλύσεων 0 0 0 0
E.coli CFU/100ml 0 0 0 0 0
Εντερόκοκκοι CFU/100ml 0 0 0 0 0
ΟΜΧ 22°C CFU/ml χωρίς μεταβολή 1 0 0 0
ΟΜΧ 37°C CFU/ml χωρίς μεταβολή 0 0 0 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα αποτελέσματα των αναλύσεων όλων των δειγμάτων είναι εντός των 
ορίων που καθορίζονται σύμφωνα με την Y2/2600/2001, ΦΕΚ 892Β/11-7-2001 και τις 
τροποποιήσεις της, για όλες τις παραμέτρους  που ελέγχθηκαν. 

Για την ΔΕΥΑΝ

Πατάτσης Γιώργος
Χημ. Μηχ.
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ 

ΤΙΜΗ
pH 6,5-9,5 7,42 7,47 7,54 7,82
Θολότητα NTU 0,68 0,49 0,51 0,52
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα μS/cm 2500 650 613 613 646
Οσμή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή
Γεύση Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή
Χρώμα Pt/Co <5 <5 <5 <5
Αμμώνιο (NH4

+) mg/l 0,5 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015
Νιτρικά (NO3

-) mg/l 50 11,3 11,3 11,3 11,3
Χλωριούχα (Cl-) mg/l 250 59 48 47 58

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα αποτελέσματα των αναλύσεων όλων των δειγμάτων είναι εντός των 
ορίων που καθορίζονται  σύμφωνα με την Y2/2600/2001, ΦΕΚ 892Β/11-7-2001 και τις 
τροποποιήσεις της, για όλες τις παραμέτρους  που ελέγχθηκαν.
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